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Délégation Réseaux Gaz .

AUTORISATION D'EMPLOI

N° 2002-010/DG &

Désignation du maidriel . Prise en laiton C 20 et C 25 a filetage cylindrique a visser sur tube en
fonte (basse pression) pour tube en polyéthyléne, 4 poser sans
dégagement incontrdlable de gaz

Norme ou spécification : MPBF124

Constructeur : CHUCHU DECAYEUX

Type ou référence : Prise 4 visser sur fonte

Unité de production : 14, Rue Chevalier de la Batre — B.P, 2 — 80520 WOINCOURT

Un ¢échantillon du matériel ci-dessus désigné, réputé conforme au dossier d'identification (D.L) :
Date ; 18.09.2001
Références ; RAC 152501005

a subi avec succes les essais de conformité prévus dans la norme et/ou spéeification.

Référence du dossier d’essais de conformité M.DRX.TDD.2OOI 14390 — GD/MI du 6/9/2001

Les dispositions adoptées par le Constructeur, en vue d’assurer la permanence des caractéristiques et
performances de ce matériel pour sa fabrication en série industrielle, ont été évaludes.

Fiche d’évaluation « qualité » : Audit & réaliser lors de la prochaine visite chez le constructeur
p

Documents complémentaires : - Notice de montage
- Fiche du Guide de la Distribution du Gaz

D.L pour le lancement de la série industrielle : Idem au références mentionndes ci-dessus

En conséquence, la Délégation Réseaux Gaz (DRG) autorise Pemploi de ce matériel sur les
réseaux de distribution de gaz exploités par EDF GDF SERVICES.

Le maintien de l'autorisation d'emploi est subordonné aux conditions écrites dans le document
intitulé : "Conditions d'autorisation d'emploi et de suivi des matériels et outillages utilisés sur les
réseaux de distribution de gaz" du 22 Octobre 1996, & la permanence des dispositions ci-dessus et au

comporlement satisfaisant du matériel en exploitation.

Date :21 janvier 2002 Le Chef de Mission,
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JM. BAILLARD









